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12085 - Anschlussflansch, ohne Anschlussverschraubungen
12086 - Flanschabdeckung, zu Anschlussflansch
12088 - Zwischenflansch
12091 - Flanschabdeckung, für Bauprovisorium und Leitungsspülung

1 Sicherheitshinweise
1.1 Richtlinien beachten

• Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.

2 Montage und Inbetriebnahme
2.1 Flanschverbindung herstellen

1. Die Dichtfläche und die Dichtung vor Gebrauch reinigen.

2. Sicherstellen, dass die Dichtung korrekt auf der Dichtfläche liegt.
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3. Die Schraubverbindungen herstellen. Dabei immer alle Schrauben verwen-

den und die Schrauben schrittweise über Kreuz anziehen (siehe Abbildung).

3 Übergabe
Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

• Das Produkt muss nach SVGW W3 inspiziert und gewartet werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite
www.nussbaum.ch verfügbar.
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